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Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90

(QaceG.

Erkend keuringsorganisme

info@aceq.be
www.aceq.be

BOVIEC 17020

Datum keuring: 13/0172024 Inspecteur: Dimitri Eeman Mentor: Installateur: -
ID-label: Klantreferentie:
B.TW nr:-
Merk en type meettioestel: Metrel MI3155 Sedenummer 21251284
Datum verslag: 13/0172024
Eigenaar
Plaats wvan het onderzoek
Maam -
Straatnaam Vioszenlaan
Straatnaam
Huisnurmmer 8
Huisnurmrmer
Busnurnmer
Busnurmmer
Postcode 3550
FPostcode 3550
Gemeente Heusden-Zolder
Gemeente HEUSDEN-ZOLDER
Land Belgié
Land Belgié
Installateur
Maam -
BTW nr -
Telefoonnummer
E-mail -
Type :woning EAN : 54 Teller Nr.: : 27601608

Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbond:

Aard onderzoek: Controlebezoek van een cude huishoudeljke elekirische installatie van een wooneenheid bij verkoop op waag van de verkoper
volgens (KB 08/09/2019) - AREl Boek 1- 8.4.2. en B.2.1. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS Meter [ bord verbinding: & mime Max beveiliging: - - A

Aantal borden: 1

Aardelektrode:

Spanning: 3N400W
Aantal kringen: 5

Ri algemeen: - MO RE:-0Q

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

1A (mA) In [A) In - andere [A) lst Type Beveiligde kringen Test x 25
a0 25 - AC 5 MNOK MNOK
BESCHRIJVING INSTALLATIE
Aantal kringen Curve Bescherming IN [A) (andere) P Sectie (mme)
3 u 15 1 -

2 - - Niet leesbaar - -

Visueel nazicht [algemeen) NOK Directe aanraking MNOK Indirecte aanraking MOK

Aansluitingen NOK schema in bijlage door Aceg vaw MA
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Equipotentiale niet van toepassing Doorsnede geleiders MNOK
verbindingen
Continuiteit NOK Verlichting / toestellen MNOK

OPMERKINGEN - INEREUKEN - NOTA'S

11.01 Eéndraadschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (Boek 1 Afdeling 2.12 -
213en3.1.2en8.1.2)

11.02 Situatieschema van de installatie is te voorzien enfof te vervolledigen. (Boek 1 Afdeling 2.12 -
213en3.1.2en8.1.2)

12.02 De continuiteit van equipotentiaal enfof beschemingsgeleiders zijn niet gewaarborgd. (Boek 1
Onderafdeling 5.3.5.3.G. en 5.4.3.5)

12.03 Eén of meerdere differentieelstroombeschermingsinrichtingen werken niet met testknop enfof
stroominjectie. (Boek 1 Onderafdeling 6.5.7.2)

13.01 Aardelektrode ontbreekt. Aardingsweerstand niet gemeten. Een aarding is te verwezenlijken
overeenkomstig de voorschriften (Boek 1 Onderafdeling 4.2.3.1 en 5.4.2.1)

13.08 Een demonteerbaar aansluitstuk (aardingsonderbreker) moet steeds gemakkeljk bereikbaar zijn.
(Boek 1 Onderafdeling 5.1.5.1. en 5.4.3.5.)

15.01 Het verdeelbord = niet makkelijk toegankelijk. (Boek 1 Onderafdeling 5.3.5.1.C.)

15.02 De aanduiding van de stroomkringen enfof apparatuur, aanshitklemmen, enz dient aangebracht
of vervolledigd te worden. (Boek 1 Onderafdeling 3.1.3.1. en 3.1.3.3.A. en 5.1.6.1)

15.10 Miet gebruikte invoeringen van het verdeelbord zijn niet comect of onvoldoende afgedicht. (Boek
1 Afdeling 5.1.4. en 4.2.2.3.)

16.01 Een verzegelbare differentieelstroombeschermingsinrichting dient geplaatst te worden aan het
begin van de installatie. (Boek 1 Onderafdeling 4.2.4.3.)

16.04 Een afzondedijke differentieelstroombeschermingsinrchting met een gevoeligheid van 30mA is
te plaatsen voor installaties van badkamer, wasmachine, vaatwas, droogkast enfof geljkaardige
toestellen. Deze dient ondergeschikt te zijn aan de hoofddifferentieelstroombeschermingsinrichting
(Boek 1 Onderafdeling 7.1.4.1. en 4.2.4.3.)

16.06 De differentieelstroombeschemingsinnchtingen die worden geplaatst in huishoudelijke
installaties zijn tem minste van het type A. Een differentieelstroombeschermingsinrichtingen van het
type AC is niet toegelaten. (Boek 1 Onderafdeling 5.3.5.3.)

17.02 De smelhzekernnghouders of houders van kleine vermogensschakelaars met pennen met een
sectie kleiner dam 10mm2 dienen voorzien te worden van kalibreemglementen. (Boek 1 Onderafdeling
5.3.5.5.A)

17.08 De aanduiding van de nominale stroomsterkte van smekzekerngen en'of vermogensschakelaars
is niet zichtbaar of is uitgewist. (Boek 1 Onderafdeling 1.4.2.1.)

19.02 Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en opnieuw bevestigen. (Boek 1
Onderafdeling 1.4.1.3.)

19.06 Miet alle contactdozen op LS zijn kinderveilig en/of voorzien van een beschemingscontact (NEM
CH1-112). (Boek 1 Onderafdeling 1.4.2.3. en 5.3.5.2.)

nota/note 13 De aardspreidingsweerstand kon niet gemeten worden. Deze dient bij voorkeur kleiner te
zijn dan 30ochm.

notanote 14 De isolateweerstand kon niet gemeten worden. Deze dient groter te zjn dan 0,5Mohm.
notanote 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tidens onze rondgang.

nota/note 3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij
wvoordeggen schema's.

nota/note 31 Deze installatie dateert van woor "B1, er werd rekening gehouden met de afwikende
beschikkingen vemmeld in Boek 1 Afdeling 8.2.1.

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.

:VEKL_11_ML_20230&01 | Drigineel exemplaar

Bepaalde zekerngen zitten te vast om deze zonder schade te
kunnen verwijdersmn.

In het geval van een controlebezoek met een negatief verslag als gevolg is de verkoper verplicht in de authentieke akte de verplichting voor de koper te doen
vermelden zijn identiteit en de datum van de akte van verkoop schriftelijk mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek van de elektrische

installatie heeft uitgevoerd.

Ma deze melding moet de koper een nieuw controlebezoek door een erkend organisme laten uitvoeren om na te gaan of na de afloop van de termijn van 18
maanden, te rekenen vanaf de datum van de akte van verkoop, de inbreuken verdwenen zijn. De koper kan dit erkend organisme vrij kiezen.

Indien de koper een ander erkend organisme aanstelk dan licht dit organisme het erkend organisme dat het eerste verslag van controlebezoek heeft opgesteld

hierowver in.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):
VRIIGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG
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D inspecteur Dimitri Eeman

Dimitri Eeman

ACEG VZW - #179

Plichten van de eigensar, behesrder, huurder woor de installatie onderworpen aan het ARE] Boek 1 afdeling 912
Het wersiag dient te worden bewaard in het dossier van de sleiarische instnllatie.

Bk dient te worden wermeld in het elekirisch dossier.

Bk overkomen van parsanen en e wijten, rechisnesics of onrechistresks, san d= igheid van de eleiirische installatie dient ormiddallijc mesgedesid b2 worden aan de slgemene Directie Snergie van de Federale
Orwerheidsdienst Economie.

Kmnliteit

D= reproductie van dit document is enkel toegelaben in zijn i abe vorm en enkel met het schrifislijk akkoord van het controleorganizme en de aamrager.

D muring beperkt zich tot de zichthare en normaal delen van de instllate.

Plichten van de verkoper en bij de verlkoop van e=n heid witgenust met een oude elektrische installatie.

ﬁklﬁmpmmgmm’

Wat zijn de plichten van de verkoperinotaris:

De werkoper moet het P van het controlebezoek en de aan de notaris overhandigen, opdat de notaris dit san het werkoopsdossier toevosgs
D= notaris mcet de vol ﬂhih&wmuummﬁm
- de detum van het contralebezoek
- et feit van de cverhandiging wan het PV van het controlsberoek aan de koper
Als het PV van ket et k negatief (installati= nist-conform) is:

de werplichiing voor de koper am zijn identiteit en de dabum van de akie van verkoop mes t= delen aan het erkend keuringsorgani it het controlet % van de elekirische installasie heeft uitgesoerd.
Alls de akte van verkoop werleden wordt

Wat zijn de plichten van de koper:
D= koper dient het dossier van de elekirische installaties (schema’s, PV ) in twes exemplaren t= bewarer

Bls het PY van het ek k positief [i llatie forml) is:

b

D:hpﬂnmﬂhﬂm;ﬁmidebmkImumhﬂxﬂgemdzmuan:hﬂﬁmfﬂmdebm&[mmmun 25 jaar na de datum van het controlebezoek) hetzij in geval van belangrijke wijziging of
uithreding van de i

Bls het PY van het ek k ief (i llostie niet: form) is:

D= koper moet het erkend keuring - it het contnolet sk wan de elekirische installatie heeft uitgesscerd informeenen over zijn identiteit, de datum van de akte en het betrakdesn PV,
Dclqn'h“mnmschlﬂrnunﬂmvuﬂtnhtm wan d= akie van verkoop om de slebrizche installatie in ords o= brengen na mdl:irgl:!hel hﬂ.lmgsnrwmﬁ
D= koper ks wrij een ander kewringsorganisme te kiezen woor de hercontrole binnen die termign van 16 masnden | nasicht ¢ van de ir

FOD Economie, K.M.0., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie - Afde=ing Infrastructuur en controles Adres: Koning Albert IHaan 16, 1000 Brussel Tel.: 0800 12033 | E-mail: gas.eleci economie fgouhbe
hitps: feconomiefgoebe:

Vioor vragen of algemene voorwaanden venvizen wij graag naar wawaw.aceg.be BES3 0688 0209 2953 | BTW BEDB39.866.481

Dit verslag is een verslag dat aangeeft wat de status is  De koper heeft 18 maanden tjd na aktedatum om de ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke
van de elektrische installatie. Op deze manier wordt de vemmelbde inbreuken op te lossen. Als alle inbreuken zijn  keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is.

koper bij de verkoop van de woning ingelicht over de verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw
status van de installatie en kan hij een inschatting keurder van ACEG en maak een nieuwwe afspraak, zo
maken van de mogeljke kosten. kunnen wij uw dossier opvolgen en venolledigen.
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